ELEKTROTECHNICKY ZKUSEBNI USTAV

ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRUFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - REPUBLIQUE TCHEQUE
3MEKTPOTEXHUYECKHMI UCTIBITA TENBHBIA UHCTUTYT - HELUCKAS PECTTYBJIMKA

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha § - Troja

CERTIFIKAT

&: 1180150
= Vyrobek: Elektrom&rovy rozvadée
Typ: RE-01-J2-BS1 - viz p#iloha

Jmenovité hodnoty: 3x230/400 V, 50 Hz, max. 80 A, IP 43/20, Icw 10 kA

Objednatel: DROKOS s.r.0.
Zerotice 167, 671 34 Zerotice, Ceska republika

Vyrobee: DROKOS s.r.0.
Zerotice 167, 671 34 Zerotice, Ceska republika

Obchodni znacka:

Vysledky zkouSek jsou uvedeny v protokolu &.: 800570-01/01 ze dne: 27.02.2018

Vzorek zkouseného vyrobku je ve shodé s pozadavky:
CSN EN 61439-3:12, CSN EN 61439-1 ed.2:12

Jiné idaje:

Certifikat byl vydan na zdklads splnéni pozadavki certifikaéniho schématu . EZU certifikit a na zéklad¢ smlouvy & 800570 mezi
objednavatelem a Elektrotechnickym zkusebnim tistavem.

Shoda vyrobku s uvedenymi normami a predpisy zaji§t'uje shodu vyrobku se zikladnimi pozadavky naFizeni vlady & 117/2016

Vo _ Sb., 118/2016 Sb. v platném znéni a certifikit mize byt pouZit jako podklad pro EU Prohl4Seni o shod& podle zdkona &. 90/2016

Sb. o posuzovini shody stanovenych vyrobkii pfi jejich dodavani na trh, v platném znéni.
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Platnost certifikdtu je omezena do: 31.03.2021
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V Praze dne Megr. Miroslav Sedladek
Vedouci certifika¢niho orginu razitko
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Piiloha k certifikatu &. 1180150 1(1)

Typové znaceni rozvadééi RE-BS Drokos

AB-CC-DD/EEE

Znak AB
Zakladn{ kod vyrobku
RE — elektromé&rovy rozvad&d

Znak CC (1,4)
01 — do 40A veetns

02 — 0d 40A do 63A veetns
03 — 0od 63A do 80A vietné

Znak DD — zpiisob jisténi

J1 - jisti¢i /jednotarif/

J2 - hlavni jisti¢ pred elektromérem
+ jisti¢ pro HDO /dvoutarif/

Znaky EEE — typova fada sk¥iné
BS1 - betonova skiii v. 1250
BS2 - betonova skiiil vysoka v. 1850

Typy

RE-01-J1/BS1 — elektromérovy rozvad&s do 40A jisti¢ jednotarif betonova skifii v.1250
RE-01-J1/BS2 — elektrom&rovy rozvadée od 40A jisti¢ jednotarif betonova skifi v.1850
RE-01-J2/BS1 — elektromérovy rozvadés do 40A jisti¢ dvoutarif betonova skiifi v.1250
RE-01-J2/BS2 — clektromérovy rozvadss do 40A jistié dvoutarif betonova sk v.1850
RE-02-J1/BS1 — elektromérovy rozvadss od 40A do 63A jisti¢ jednotarif betonova skifii v.1250
RE-02-J1/BS2 — elektromé&rovy rozvadés od 40A do 63A Jisti¢ jednotarif betonova skiti v.1850
RE-02-J2/BS1 — elektrom&rovy rozvadéé od 40A do 63A jisti¢ dvoutarif betonova skt v.1250
RE-02-J2/BS2 — elektrom&rovy rozvadéé od 40A do 63A jisti¢ dvoutarif betonova skiiil v.1850
RE-03-J1/BS1 — elektromérovy rozvadéé od 63A do 80A jisti¢ jednotarif betonova skiii v.1250
RE-03-J1/BS2 — elektrom&rovy rozvadéé od 63A do 80A Jisti¢ jednotarif betonova skifil v.1850
RE-03-J2/BS1 — elektromérovy rozvadé od 63A do 80A jisti¢ dvoutarif betonova skiini v.1250
RE-03-J2/BS2 — elektromérovy rozvades od 63A do §0A jisti¢ dvoutarif betonova skini v.1850
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Cislo protokolu: 800570-01/01 Datum vydani: 27. 2. 2018
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PROTOKOL O ZKOUSCE

Vyrobek: Elektromérovy rozvadéé

Typ: RE-01-J2-BS1 - viz priloha

Jmenovité hodnoty: 3x 230/400 V, 50 Hz, max. 80 A, IP 43/20, lcw 10 kA
Vyrobni éislo: -

Vyrobce: DROKOS s.r.0., Zerotice 167,

671 34 Zerotice, Ceska republika
Vyrobni misto: -

Objednavatel: DROKOS s.r.0., Zerotice 167,
671 34 Zerotice, Ceské republika

Pocet zkousenych vzorki: 0
Vzorky predlozeny dne: -
Misto provedeni zkousek: EzU

Zkou$ky provadény v dobé od 26. 2. 2018 do 27.2.2018
Jiné udaje: Vyuzity vysledky z protokolu EZU &. 500646-01/01
Zkusebni predpis: CSN EN 61439-3:12, CSN EN 61439-1 ed.2:12

Ly, AT D

Zpracoval: Ing. Vladimir Rehorek Schvalil: Ing. Petra Marie Timova
technicky vedouci zkusebni laboratore

Vysledky zkouSek uvedené v protokolu o zkousce se tykaji pouze zkouSeného pfedmétu, a pokud neni v protokolu o zkousce uvedeno jinak, byly
zkousky provédény zpisobem a za podminek stanovenych zkusebnim predpisem, technickou normou, névodem k uZiti a informacemi
poskytovanymi vyrobcem ke zkousenému predmétu a za pouZiti vyrobcem predepsaného pifsiusenstvi.

Bez pisemného souhlasu EZU nesmi byt tento protokol reprodukovan jinak neZ cely.

Tel.: 266 104 111 Fax: 284 680 070 www.ezu.cz




2/2 Protokol €.: 800570-01/01

Pfedmét certifikace: Elektromérovy rozvadéc

Typ: RE-01-J2-BS1 ( viz pfiloha )

Jmenovité hodnoty: 3x230/400V, 50 Hz, max. 80 A, IP 43/20, Icw 10 kA

Na vy3e uvedeny vyrobek byl vydén certifikat EzU €. 1150203 ze dne 26. 3. 2015 s vyuzitim vysledkt
zkousek dle protokolu EZU €. 500646-01/01 ze dne 10. 03. 2015.

Certifikace byla provedena podle: €SN EN 61439-3:12 a €SN EN 61439-1 ed.2:12 s vyhovujicim
vysledkem.

Dle prohla3eni vyrobce nebyly na vyrobku provedeny 7adné zmény, které by mély vliv na bezpeénost
nebo zékladni funkci vyrobku.

Pro stavajici certifikaci bylo konstatovéno, Ze pouZité normy nebyly zménény ani doplnény a
poZadavky aktuélnich norem CSN EN 61439-3:12 a €SN EN 61439-1 ed.2:12 byly splnény.
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Vypracoval: Ing. Vladimir Rehofek

Dne: 27.2.2018




